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Схемы

A: InI= 1, 4
1: Только InI=1

B: InI= 2, 3, 5, 6
1: Только InI=2 y 3

COND

HG

AUX.
1

Соленоидный клапан подачи 
горячего газа в конденсатор

Соленоидный клапан подачи 
горячего газа в испаритель

Клапан подачи хладагента

Вентилятор

ТЭН оттайки

Компрессор

ТЭНы подогрева картера

Дополнительный реле 1

Регулятор высокого/низкого давления

Регулятор высокого давления

Регулятор низкого давления

Мы оставляем за собой право на поставку материалов, которые могут несколько 
отличаться от описанных в наших технических условиях. Обновленную информацию 
можно получить на нашем вебсайте.

1652H4A28 Ed.04

3
5
1
6
5
2
4
A

2
8
  
 R

ev
 0

3
  
2
0
2
6

Tr- Tr+ 

CNC

Gnd Gnd GndS1 D1S2 D2/S3

RS485

AUX 2

NTC / D. INPUT

150 W
230 V~ 

NO

S2 D2S1 D1 L N

L N

L N

L N

L N

1 (1) A
230 V~

5 A
230 V~

AUX.
1

AUX.
2

12 (12) A
230 V~

12 (9) A
230 V~

1

I20=7 / 8 / 10 / 11

3000 W
230 V~

100-240 V~
50/60 Hz

N
L

N

L

V
A

C

NC NO C NO C NO C NC NO C
DEF. COOLFAN AUX 1

Tr- Tr+ 

CNC

Gnd Gnd GndS1 D1S2 D2/S3

RS485

AUX 2

NTC / D. INPUT

150 W
230 V~ 

NO

S2 D2S1 D1

L N

L N

L N

L N

1 (1) A
230 V~

5 A
230 V~

AUX.
2

12 (9) A
230 V~

1

I20=7 / 8 / 10 / 11

3000 W
230 V~

100-240 V~
50/60 Hz

N
L

N

L

V
A

C

NC NO C NO C NO C NC NO C
DEF. COOLFAN AUX 1

L N

12 A
230 V~

S3

S3



COND
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AUX.
1

Соленоидный клапан подачи 
горячего газа в конденсатор

Соленоидный клапан подачи 
горячего газа в испаритель

Клапан подачи хладагента

Вентилятор

ТЭН оттайки

Компрессор

ТЭНы подогрева картера

Дополнительный реле 1

Регулятор высокого/низкого давления

Регулятор высокого давления

Регулятор низкого давления
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Освещение холодильной камеры

ТЭН дренажа или двери камеры
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