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* SALIDA AUXILIAR 230V 5 A: Utilizada para alimentar los reguladores de velocidad de los ventiladores de condensador.
230V 5 A AUXILIARY OUTLET: Used to power the condenser fan speed controllers.
SORTIE AUXILIAIRE 230V 5 A :: Utilisée pour alimenter les régulateurs de vitesse des ventilateurs du condenseur.
AUX-AUSGANG 230V 5 A: Werden zur Versorgung der Geschwindigkeitsregler bei den Kondensatorliifter verwendet.
SAIDA AUXILIAR 230V 5 A: Utilizada para alimentar os requladores de velocidade dos ventiladores do condensador.

YARDIMCI CIKI$ 230 V 5 A: Kondanstr fanlarInin hiz diizenleyicilerini beslemek igin kullanlllr.
OOMONHUTENBbHbIV BbIXOM 230 B 5 A: McnonbayeTcs Ans NUTaHNs perynstopoB CKOPOCTY BEHTUNSTOPOB KOHAEHcaTopa.
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(@® Ajustar el potenciometro A sequin el consumo nominal del compresor / ventilador*.
Si el LED rojo (trip) parpadea, girar el potenciometro A lentamente en sentido de las agujas del reloj hasta que se apague.
*AKO-17637/36/34/33/31: Sumar el consumo nominal del compresor y el ventilador de condensador 1 para ajustar el potenciometro A.

Adjust potentiometer A according to the consumption rate of the compressor / fan*.
If the red LED (trip) flashes, slowly turn the A potentiometer clockwise until it goes off.
*AKO-17637/36/34/33/31: Add compressor and condenser 1 fan's nominal consumption to adjust potentiometer A.

@ Régler le potentiométre A en fonction de la consommation nominale du compresseur / ventilateur*.
Si la LED rouge (trip) clignote, tourner le potentiomeétre A lentement dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'a ce qu'il s'éteigne.
*AKO-17637/36/34/33/31: Faire la somme de la consommation nominale du compresseur et du ventilateur du condensateur 1 pour régler le potentiométre A.

@ Das Potenziometer A auf den Nennstrom des Kompressors / Liifters* einstellen.
Wenn die rote LED (trip) blinkt, das Potenziometer A langsam im Uhrzeigersinn drehen, bis sie erlischt.
*AKO-17637/36/34/33/31: Zum Einstellen des Potenziometers A den Nennstrom des Kompressors und Kondensatorliifters 1 addieren.

(@ Ajustar o potenciémetro A de acordo com o consumo nominal do compressor/ventilador*.
Se o LED vermelho (trip) piscar, girar o potenciometro A lentamente no sentido dos ponteiros do relégio até o mesmo se apagar.
*AKO-17637/36/34/33/31: Somar o consumo nominal do compressor e do ventilador do condensador 1 para ajustar o potenciémetro A.

@D A potansiyometresini kompresdr / fan* nominal tiiketimine gore ayarlayin.
Kirmizi LED (trip) yanip soniiyorsa, LED s6nene kadar A potansiyometresini saat yoniinde yavasga gevirin.
*AKO-17637/36/34/33/31: A potansiyometresini ayarlamak igin kompresér ve kondansor fani 1 nominal tiiketimlerini toplayin.

®D HactpouTb peocTar A B COOTBETCTBIN C HOMUHAMBHBIM NOTPEBReH1eM KoMNpeccopa/BeHTUNATOpa”.
Ecnu kpacHbIM HAnKaTop (trip) MuraeT, MEANEHHO NOBEPHYTL peocTaT A No YacoBOW CTPeKe [0 OTKIIOYEHMS.
*AKO-17637/36/34/33/31: CrioxuTb HOMUHaMNbHOE NoTPebreHne Komnpeccopa W BEHTUNATOpa koHgeHcaTtopa 1, 4tobbl HacTpouTb peocTat A.
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AKO ELECTROMECANICA, S.A. Nos reservamos el derecho de suministrar materiales que pudieran diferir levemente de los descritos en nuestras Hojas Técnicas. Informacién actualizada en nuestra web.
Avda. Roquetes, 30-38 We reserve the right to supply materials that might vary slightly to those described in our Technical Sheets. Updated information is available on our website.
08812 ¢ Sant Pere de Ribes. Nous nous réservons le droit de fournir du matériel différant légérement de celui décrit dans nos Feuilles techniques. Informations mises a jour sur notre site web.
Barcelona e Spain. Wir behalten uns das Recht vor, Materialien zu liefern, die leicht von den in unseren Datenbléttern beschriebenen Materialien abweichen kdnnen. Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Webseite.

Reservamos o direito de fornecermateriais que possamserligeiramente diferentes da descricdo das nossas FichasTécnicas. Informacdo atualizada na nossa pagina
Zastrzegamy sobie prawo do dostarczenia sprzetu, ktry moze nieznacznie sie roznic od opisanego w naszej dokumentadji technicznej. Aktualne informacje w naszej witrynie internetowe.
www.ako.com Ml ocTaensiem 3a coboit npaBso Ha NOCTaBKy MaTepuaros, KOTOPbIE MOTYT HECKOMbKO OTNNYATLCS OT ONUCAHHDBIX B HALLINX TEXHUYECKUX YCIOBUSAX. OﬁHOEJ’IeHH‘/lO MHdJOpMaL[WO MOXHO NMONy4nTb Ha Halem Bebcaitte.
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