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A AKO Electromecànica agradece-lhe e felicita-o por ter adquirido o nosso produto, em cujo desenvolvimento e fabrico foram utilizadas as 
tecnologias mais inovadoras, assim como processos de produção e controlo de qualidade rigorosos. 
As diversas certificações de qualidade obtidas atestam o nosso compromisso em obter a satisfação dos clientes e o esforço contínuo em 
melhorar todos os dias.
Trata-se de um produto de elevada prestação e tecnologicamente avançado. O seu funcionamento, bem como a prestação final alcançada, 
dependerão de uma planificação, instalação, configuração e colocação em funcionamento correctas. Leia atentamente o presente manual antes 
de proceder à instalação do produto e respeite sempre as indicações do mesmo. 
Apenas o pessoal qualificado pode instalar ou realizar assistência técnica ao produto.
Este produto foi desenvolvido para ser utilizado nas aplicações descritas no respectivo manual. A AKO Electromecànica não garante o seu fun-
cionamento em qualquer utilização não prevista no referido documento, assim como não se responsabilizará, em nenhum caso, por quaisquer 
danos decorrentes da utilização, configuração, instalação ou colocação em funcionamento incorrectas. 
O instalador e o cliente são responsáveis por cumprir e fazer cumprir as normas aplicáveis às instalações de destino dos nossos produtos. 
A AKO Electromecànica não se responsabilizará pelos danos decorrentes do incumprimento das mesmas. Siga rigorosamente as indicações 
descritas neste manual.
De modo a estender ao máximo a vida útil dos nossos equipamentos, deve cumprir as seguintes observações:

Proteja os equipamentos electrónicos de poeiras, sujidade, água, chuva, humidade, temperaturas elevadas, agentes químicos e 
substâncias corrosivas de qualquer tipo.
Não submeta os equipamentos a golpes ou vibrações nem tente manipulá-los de forma diferente à que está indicada no manual.
Nunca ultrapasse as especificações e limitações indicadas no manual.
Respeite sempre as condições ambientais de trabalho e armazenagem indicadas.
Durante a instalação e a respectiva conclusão evite deixar cabos soltos, partidos desprotegidos ou em más condições; isto pode 
originar um risco para o equipamento e para os respectivos utilizadores.

A AKO Electromecànica reserva-se o direito de realizar modificações não metrológicas na documentação e no produto sem aviso prévio
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Precauções
-A utilização do equipamento sem respeitar as instruções do fabricante pode alterar os requisitos de 
segurança do aparelho. 
-O equipamento deve ser instalado num local protegido de vibrações, da água e dos gases corrosivos, 

onde a temperatura ambiente não ultrapasse os valores reflectidos nos dados técnicos.
-Para que a leitura seja correta, a sonda deve ficar afastada de influências externas.
-O circuito de alimentação deve estar provido de um interruptor para a desconexão como mínimo de 2 A, 230 V, 
situado perto do aparelho. Os cabos entrarão pela parte posterior e serão do tipo H05VV‑F ou H05V-K.

-A secção a utilizar dependerá da regulamentação local vigente, mas nunca deverá ser inferior a 1 mm².
-Os cabos para as ligações dos contactos dos relés deverão ter uma secção de 2,5 mm2.

Versões e referências

MODELOS ALIMENTAÇÃO SONDAS (2+1)
ENTRADAS 
DIGITAIS

SAÍDAS ANALÓGICAS RELÉS COMUNICAÇÃO

AKO-D14545
90-240 V

0.5 -4.5 V / 
4-20 mA / NTC /

+ 1 x NTC
Até  6

2 x 0-10 V / 
4-20 mA 

(controlo variadores)
5

NÃO

AKO-D14545-C SIM

Descrição

Função das teclas

No menu de programação, sai do parâmetro sem guardar as alterações, volta ao nível anterior ou sai 
da programação.

Premindo durante 1 segundo, altera as unidades de visualização das sondas (segundo o parâmetro C09).
Ao premir durante 10 segundos, acede ao menu de programação.
No menu de programação, acede ao nível mostrado no visor ou, durante o ajuste de um parâmetro, 
aceita o novo valor.

Premindo durante 1 segundo, visualiza-se a sonda 2 durante 5 segundos (ou sonda 1, segundo o parâ-
metro P02). Um segundo toque mostrará o valor da sonda de temperatura ambiente (apenas se I07 ou 
I08=3). No menu de programação, permite deslocar-se através dos diferentes níveis ou, durante o ajuste 
de um parâmetro, alterar o valor do mesmo.

Um toque repõe o funcionamento normal do equipamento após um alarme que requer rearmamento (as 
causas que originaram o alarme devem ter desaparecido).
No menu de programação, permite deslocar-se através dos diferentes níveis ou, durante o ajuste de um 
parâmetro, alterar o valor do mesmo.

SET

ESCR1
R2
R3
R4
R5

PRES
TEMP

SET

ESC

SET

ESC
SET

ESC

SET

ESC

O display apresenta o
valor de pressão

Visor

Alarme ativo Teclado

Indicadores de
relés ativos

O display apresenta o
valor de temperatura
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Mensagens no visor

Intermitente com 0: Pedido do código de acesso (password).
É necessário introduzir o código de acesso configurado em L5 para executar 
a função solicitada (Página 22).

Sonda 1, 2 ou 3 avariada.
(Circuito aberto, cruzado ou temperatura fora dos limites da sonda NTC: -50 
a  99 °C e PTC: -50 a 150 °C). (Activa o relé de alarme)

Alarme de baixa pressão por sonda 1
(Ativa o relé de alarme e interrompe os compressores e ventiladores) 
(Página 16)

 Alarme de alta pressão por sonda 2
(Ativa o relé de alarme, interrompe os compressores e ativa os ventiladores)
(Página 16)

Alarme térmico entradas 1 a 5 (Ativa o relé de alarme e interrompe a saída 
associada ao térmico em questão) (Página 16)

Alarme externo severo ativado por entrada digital I5 ou I6
(Segundo os parâmetros I07 e I08) (Ativa o relé de alarme e interrompe os 
compressores e ventiladores) (Página 16)

Alarme de baixa pressão por entrada digital I5 ou I6
(Segundo os parâmetros I07 e I08) (Ativa o relé de alarme e interrompe os 
compressores e ventiladores) (Página 16)

Alarme de alta pressão por entrada digital I5 ou I6
(Segundo os parâmetros I07 e I08) (Ativa o relé de alarme, interrompe os 
compressores e ativa os ventiladores) (Página 16)

Regulação parada remotamente por entrada digital I5 ou I6, desligam-se 
todas as etapas/compressores. (Segundo os parâmetros I07 e I08) 
(Não activa o relé de alarme) (Página 17)

Pump down interrompida por tempo (segundo o parâmetro E09)
(Não activa o relé de alarme)  (Página 16)
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Início rápido
O equipamento dispõe de um assistente que configura os parâmetros do equipamento e atribui as funções 
das entradas e saídas segundo o tipo de instalação escolhida.
Ao ligar a alimentação pela primeira vez, o assistente de configuração inicia apresentando a mensagem «INI» no 
ecrã. Siga os 4 passos pormenorizados a seguir e o equipamento ficará pronto a funcionar:

Através das teclas N e Q, selecione a opção mais adequada segundo a topologia da sua 
instalação de acordo com a tabela “WIZARD” da página 7 e prima SET. O assistente confi-
gura os parâmetros do equipamento e atribui as funções das entradas e saídas 
conforme o tipo de instalação escolhida.

Selecione o tipo de gás refrigerante utilizado de entre as seguintes opções:
0=R404A	 1=R134A	 2=R407A	 3=R407F	 4=R410A	 5=R450A
6=R513	 7=R744	 8=R449A	 9=R290	 10=R32	 11=R448A
12=R1234ze	 13=R23	 14=R717	 15=R407C	 16=R1234yf	 17=R22
18=R454C	 19=R455A	 20=R507A	 21=R515B	 22=R452A	 23=R452b	
24=R454A	 25=R12	 26=R114	 27=R142B	 28=R170	 29=401A	
30=R402A	 31=R407B	 32=R413A	 33=R417A	 34=R422A	 35=R422D	
36=R427A	 37=R438A	 38=R500	 39=R502	 40=R503	 41=R600	
42=R600A 

Selecione as unidades de visualização primária e secundária de entre as seguintes opções:
0=bar-ºC; 1=psi-ºF; 2=psi-ºC; 3=bar-ºF; 4=ºC-bar; 5=ºF-psi; 6=ºC-psi; 7=ºF-bar

Configurar os restantes parâmetros para os valores por defeito? :
0=Não, mantém-se a configuração de todos os parâmetros, exceto C01, C02, C04, C05 
C06, C08 e C09.
1=Sim, todos os parâmetros são configurados para os valores por defeito (ver tabela de 
parâmetros) (Esta opção não afeta os parâmetros C01, C02, C04, C05 C06, C08 e C09)

Para voltar a iniciar o assistente, desligue a alimentação do equipamento, volte a ligá-la e durante os 8 segundos 
seguintes, prima a sequência de teclas N, Q, SET.

Descrição da tabela “WIZARD”
A tabela do anexo “WIZARD” está dividida em 3 grupos de colunas.

O primeiro grupo descreve as diferentes tipologias de instalação (nº de compressores e ventiladores, se dispõem de 
variador, etc.) associada à sua opção INI.

tipo de instalação

2

3

1

4

INI

1 1 1 - - -
2 1 2 - - -
3 1 3 - - -
4 1 4

1
2

Etapas por compressor
Compressores com 

regulador
Compressores sem
regulador

Ventiladores
sem regulador

Ventiladores com regulador



D145H4506 Ed. 02

6

O segundo grupo define a função atribuída a cada relé segundo a opção INI escolhida.

Relés

O terceiro grupo define a função atribuída a cada entrada digital segundo a opção INI escolhida.

Entradas

Legenda

FUNÇÃO DAS SAÍDAS

CV: Saída ON/OFF regulador (compressor) Cxa, Cxb, Cxc: Saída etapas 1, 2 e 3 de compressor x

FV: Saída ON/OFF regulador (ventiladores) Vx: Saída ventilador sem regulador 

Cx: Saída compressores sem regulador AL: Saída alarme

FUNÇÃO DAS ENTRADAS

T-VAR-C1: Entrada térmica regulador de frequên-
cia (compressor) 

T-Vx: Entrada térmica ventilador

T-VAR-F: Entrada térmica regulador de frequên-
cia (ventiladores)

H.P.: Entrada pressóstato de alta

T-Cx: Entrada térmica compressor L.P.: Entrada pressóstato de baixa

x: Nº compressor o ventilador
a, b, c: Etapas de compressor

INPUTS
I1 I2 I3 I4 I5 I6

T-VAR-C1 T-C2 T-VAR-F - L.P. H.P.
T-VAR-C1 T-C2 T-VAR-F - L.P. H.P.
T-VAR-C1 T-C2 T-C3 T-VAR-F L.P. H.P.
T-VAR-C1 T-C2 T-VAR-F - L P H.P.

OUTPUTS

R1 R2 R3 R4 R5

CV C2 C2a FV AL
CV C2 C2a C2b FV
CV C2 C3 FV AL
CV C2

1
2Compressores sem 

regulador
Compressor com 
regulador

N.º Etapas por Compressor

Ventiladores sem 
regulador

Ventiladores com 
regulador

Relés R1 a R5

Entradas I1 a I6

Função atribuída a cada relé
segundo a opção INI escolhida*

Função atribuída a cada entrada
segundo a opção INI escolhida*
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Tabela “WIZARD”

INI 1
2 SAÍDAS ENTRADAS

R1 R2 R3 R4 R5 I1 I2 I3 I4 I5 I6

1 1 1 - - - C1 - - - AL T-C1 - - - L.P. H.P.
2 1 2 - - - C1 C1a - - AL T-C1 - - - L.P. H.P.
3 1 3 - - - C1 C1a C1b - AL T-C1 - - - L.P. H.P.
4 1 4 - - - C1 C1a C1b C1c AL T-C1 - - - L.P. H.P.
5 2 1 - - - C1 C2 - - AL T-C1 T-C2 - - L.P. H.P.
6 2 2 - - - C1 C1a C2 C2a AL T-C1 T-C2 - - L.P. H.P.
7 3 1 - - - C1 C2 C3 - AL T-C1 T-C2 T-C3 - L.P. H.P.
8 4 1 - - - C1 C2 C3 C4 AL T-C1 T-C2 T-C3 T-C4 L.P. H.P.
9 5 1 - - - C1 C2 C3 C4 C5 T-C1 T-C2 T-C3 T-C4 T-C5 H.P.

+ 
10 0 - 1 - - CV - - - AL T-VAR-C1 - - - L.P. H.P.
11 1 1 1 - - CV C2 - - AL T-VAR-C1 T-C2 - - L.P. H.P.
12 1 2 1 - - CV C2 C2a - AL T-VAR-C1 T-C2 - - L.P. H.P.
13 1 3 1 - - CV C2 C2a C2b AL T-VAR-C1 T-C2 - - L.P. H.P.
14 1 4 1 - - CV C2 C2a C2b C2c T-VAR-C1 T-C2 - - L.P. H.P.
15 2 1 1 - - CV C2 C3 - AL T-VAR-C1 T-C2 T-C3 - L.P. H.P.
16 2 2 1 - - CV C2 C2a C3 C3a T-VAR-C1 T-C2 T-C3 - L.P. H.P.
17 3 1 1 - - CV C2 C3 C4 AL T-VAR-C1 T-C2 T-C3 T-C4 L.P. H.P.
18 4 1 1 - - CV C2 C3 C4 C5 T-VAR-C1 T-C2 T-C3 T-C4 T-C5 H.P.

19 - - - -  FV - - - AL T-VAR-F - - - L.P. H.P.

+
20 1 1 - -  C1 FV - - AL T-C1 T-VAR-F - - L.P. H.P.
21 1 2 - -  C1 C1a FV - AL T-C1 T-VAR-F - - L.P. H.P.
22 1 3 - -  C1 C1a C1b FV AL T-C1 T-VAR-F - - L.P. H.P.
23 1 4 - -  C1 C1a C1b C1c FV T-C1 T-VAR-F - - L.P. H.P.
24 2 1 - -  C1 C2 FV - AL T-C1 T-C2 T-VAR-F - L.P. H.P.
25 2 2 - -  C1 C1a C2 C2a FV T-C1 T-C2 T-VAR-F - L.P. H.P.
26 3 1 - -  C1 C2 C3 FV AL T-C1 T-C2 T-C3 T-VAR-F L.P. H.P.
27 4 1 - -  C1 C2 C3 C4 FV T-C1 T-C2 T-C3 T-C4 T-VAR-F H.P.

+      +
28 0 - 1 -  CV FV - - AL T-VAR-C1 T-VAR-F - - L.P. H.P.
29 1 1 1 -  CV C2 FV - AL T-VAR-C1 T-C2 T-VAR-F - L.P. H.P.
30 1 2 1 -  CV C2 C2a FV AL T-VAR-C1 T-C2 T-VAR-F - L.P. H.P.
31 1 3 1 -  CV C2 C2a C2b FV T-VAR-C1 T-C2 T-VAR-F - L.P. H.P.
32 2 1 1 -  CV C2 C3 FV AL T-VAR-C1 T-C2 T-C3 T-VAR-F L.P. H.P.
33 3 1 1 -  CV C2 C3 C4 FV T-VAR-C1 T-C2 T-C3 T-C4 T-VAR-F H.P.
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INI 1
2 SAÍDAS ENTRADAS

R1 R2 R3 R4 R5 I1 I2 I3 I4 I5 I6

34 - - - 1 - V1 - - - AL T-V1 - - - L.P. H.P.
35 - - - 2 - V1 V2 - - AL T-V1 T-V2 - - L.P. H.P.
36 - - - 3 - V1 V2 V3 - AL T-V1 T-V2 T-V3 - L.P. H.P.
37 - - - 4 - V1 V2 V3 V4 AL T-V1 T-V2 T-V3 T-V4 L.P. H.P.
38 - - - 5 - V1 V2 V3 V4 V5 T-V1 T-V2 T-V3 T-V4 T-V5 H.P.

+
39 1 1 - 1 - C1 V1 - - AL T-C1 T-V1 - - L.P. H.P.
40 1 1 - 2 - C1 V1 V2 - AL T-C1 T-V1 T-V2 - L.P. H.P.
41 1 1 - 3 - C1 V1 V2 V3 AL T-C1 T-V1 T-V2 T-V3 L.P. H.P.
42 1 1 - 4 - C1 V1 V2 V3 V4 T-C1 T-V1 T-V2 T-V3 T-V4 H.P.
43 1 2 - 1 - C1 C1a V1 - AL T-C1 T-V1 - - L.P. H.P.
44 1 2 - 2 - C1 C1a V1 V2 AL T-C1 T-V1 T-V2 - L.P. H.P.
45 1 2 - 3 - C1 C1a V1 V2 V3 T-C1 T-V1 T-V2 T-V3 L.P. H.P.
46 1 3 - 1 - C1 C1a C1b V1 AL T-C1 T-V1 - - L.P. H.P.
47 1 3 - 2 - C1 C1a C1b V1 V2 T-C1 T-V1 T-V2 - L.P. H.P.
48 1 4 - 1 - C1 C1a C1b C1c V1 T-C1 T-V1 - - L.P. H.P.
49 2 1 - 1 - C1 C2 V1 - AL T-C1 T-C2 T-V1 - L.P. H.P.
50 2 1 - 2 - C1 C2 V1 V2 AL T-C1 T-C2 T-V1 T-V2 L.P. H.P.
51 2 1 - 3 - C1 C2 V1 V2 V3 T-C1 T-C2 T-V1 T-V2 T-V3 H.P.
52 2 2 - 1 - C1 C1a C2 C2a V1 T-C1 T-C2 T-V1 - L.P. H.P.
53 3 1 - 1 - C1 C2 C2 V1 AL T-C1 T-C2 T-C3 T-V1 L.P. H.P.
54 3 1 - 2 - C1 C2 C3 V1 V2 T-C1 T-C2 T-C3 T-V1 T-V2 H.P.
55 4 1 - 1 - C1 C2 C3 C4 V1 T-C1 T-C2 T-C3 T-C4 T-V1 H.P.

+        +

56 0 - 1 1 - CV V1 - - AL T-VAR-C1 T-V1 - - L.P. H.P.
57 0 - 1 2 - CV V1 V2 - AL T-VAR-C1 T-V1 T-V2 - L.P. H.P.
58 0 - 1 3 - CV V1 V2 V3 AL T-VAR-C1 T-V1 T-V2 T-V3 L.P. H.P.
59 0 - 1 4 - CV V1 V2 V3 V4 T-VAR-C1 T-V1 T-V2 T-V3 T-V4 H.P.
60 1 1 1 1 - CV C2 V1 - AL T-VAR-C1 T-C2 T-V1 - L.P. H.P.
61 1 1 1 2 - CV C2 V1 V2 AL T-VAR-C1 T-C2 T-V1 T-V2 L.P. H.P.
62 1 1 1 3 - CV C2 V1 V2 V3 T-VAR-C1 T-C2 T-V1 T-V2 T-V3 H.P.
63 1 2 1 1 - CV C2 C2a V1 AL T-VAR-C1 T-C2 T-V1 - L.P. H.P.
64 1 2 1 2 - CV C2 C2a V1 V2 T-VAR-C1 T-C2 T-V1 T-V2 L.P. H.P.
65 1 3 1 1 - CV C2 C2a C2b V1 T-VAR-C1 T-C2 T-V1 - L.P. H.P.
66 2 1 1 1 - CV C2 C3 V1 AL T-VAR-C1 T-C2 T-C3 T-V1 L.P. H.P.
67 2 1 1 2 - CV C2 C3 V1 V2 T-VAR-C1 T-C2 T-C3 T-V1 T-V2 H.P.
68 3 1 1 1 - CV C2 C3 C4 V1 T-VAR-C1 T-C2 T-C3 T-C4 T-V1 H.P.

H.P.
H.P.

Caso ative a condensação flutuante (F08=1), as entradas marcadas são configuradas como entradas para 
a sonda de temperatura ambiente.
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Ligações
A função de cada saída de relé ou entrada digital depende da opção escolhida no assistente INI (Página 5).
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S1

Controlo do regulador de compressor

S1: Sonda de aspiração; S2: Sonda de descarga; S3: Sonda ambiente (condensação flutuante)

Localização das sondas

As sondas S1 e S2 devem ser do mesmo tipo (NTC, 4‑20 mA ou 0.5 - 4.5 V). Estarão ativas em função 
do valor INI escolhido.
Efetuar as ligações antes de ligar os terminais ao equipamento  (Página 25).

Controlo do regulador de ventiladores
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Controlo de compressores

Modo proporcional
SEM VARIADOR DE FREQUÊNCIA
O controlador ativa (linha vermelha) ou desativa (linha verde) as diferentes etapas/compressores disponíveis de 
forma linear em função da leitura obtida na sonda 1 até alcançar novamente o Set Point (E01), conforme ilustrado 
no seguinte gráfico.

obs.: Número de etapas/compressores disponíveis

CON VARIADOR DE FREQUÊNCIA
No caso de dispor de um variador de frequência, este modula a potência do compressor 1 entre 0% e 100% (zona 
azul). Se a demanda aumenta, acrescenta-se o seguinte compressor ou etapa (sem variador), modulando novamente 
a potência do compressor 1 através do variador e assim sucessivamente.
Este método permite modular a potência total disponível utilizando unicamente um variador de frequência.

obs.: Número de etapas/compressores disponíveis

Em ambos os casos, devem ser contemplados os atrasos t01 a t04. 

E01 E01

E06
n

E06
n

Funcionamento
direto (C7=0)

Funcionamento 
inverso (C7=1)

Etapa / compressor 4 ON

Etapa / compressor 3 ON

Etapa / compressor 2 ON

Etapa / compressor 1 ON

Largura de banda (E06)Largura de banda (E06)

Pressão na sonda 1

Et
ap
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 / 

co
m

pr
es

so
re

s

Pressão na sonda 1

Po
tê

nc
ia

 to
ta

l 
ap
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ad

a

E01 E01

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

E06
n

E06
n

R2 R2R2 R2

R3 R3

R2 R2

R3 R3

R4 R4

Funcionamento
direto (C7=0)

Funcionamento 
inverso (C7=1)

Largura de banda (E06)Largura de banda (E06)
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Modo zona neutra
SEM VARIADOR DE FREQUÊNCIA
Neste modo, define-se uma zona neutra delimitada sob o Set Point menos a largura de banda e sobre o Set Point 
mais a largura de banda. Enquanto a leitura da sonda 1 estiver na dita zona, nenhuma etapa ou compressor é ligado 
ou desligado.

Se o limite superior for ultrapassado, o controlador ativa as diferentes etapas / compressores separados pelo tempo 
definido no parâmetro t03 (linha vermelha) até regressar à zona neutra.
Se o limite inferior for ultrapassado, o controlador desativa as diferentes etapas / compressores separados pelo 
tempo definido no parâmetro t04 (linha verde) até regressar à zona neutra.

Para desativar uma etapa/compressor, deve ter decorrido o tempo t01 e o tempo t02 define o tempo mínimo entre 
arranques de uma mesma etapa/compressor.

t03 t03

t04 t04E01 E01

SP+E06

SP-E06

SP

Funcionamento
direto (C7=0)

Funcionamento 
inverso (C7=1)

Etapa / compressor 4 ON

Límite superior

Límite inferior

Zona neutra

Etapa / compressor 3 ON

Etapa / compressor 2 ON

Etapa / compressor 1 ON

Pressão na sonda 1

Et
ap

as
 / 

co
m

pr
es

so
re

s
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COM VARIADOR DE FREQUÊNCIA
O funcionamento é igual ao ponto anterior, mas modulando a potência do compressor 1 através do variador enquan-
to está na zona neutra a utilizar um controlo PID. 
Próximo do limite superior, o compressor trabalha na sua capacidade máxima e se ultrapassar esse limite são acres-
centadas mais etapas/compressores respeitando o tempo definido em t02 até voltar a entrar numa zona neutra.
Para evitar atrasos na reação da instalação, o tempo t02 é reduzido para metade no compressor equipado com 
variador.
Próximo do limite inferior, o compressor trabalha na sua capacidade mínima e se ultrapassar esse limite, para. As res-
tantes etapas/compressores começarão a parar, respeitando o tempo programado em t01, até entrarem novamente 
na zona neutra, momento esse em que o compressor 1 volta a ativar-se na sua capacidade mínima.

Pump down
Só está disponível se o tipo de funcionamento for direto (C07=0).
Quando a pressão atinge o valor de Set point (E01) na sonda 1, a última etapa/compressor que fica a funcionar não 
para, continuando a reduzir a pressão até alcançar o valor configurado no parâmetro E08. 
Caso não se consiga atingir o valor de E08, o controlador parará o compressor após decorrido o tempo de segu-
rança definido em E09, apresentando a mensagem «PdA» (mensagem informativa, não afeta o funcionamento do 
equipamento).
Para que esta função fique ativa, deve configurar-se o parâmetro E08 sob o Set Point (E01).

SP+E06

SP-E06

SP

R1

R2

R4

R1

R2

R2

R3

R1

R2

R1

R2

R3

R2

R3

R4

R3
100 %

100 %

0 %

OFF
(R1 OFF)

t02

t01

Pres / Temp (Sonda 1)

Tempo

Es
ta

do
 d

o 
va

ria
do

r

Limite inferior

Limite superior

ZONA 
NEUTRA
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Controlo de ventiladores

Modo proporcional
SEM VARIADOR DE FREQUÊNCIA
O controlador ativa (linha vermelha) ou desativa (linha verde) os diferentes ventiladores disponíveis de forma linear 
em função da leitura obtida na sonda 2 até alcançar novamente o Set Point (F01), conforme ilustrado no seguinte 
gráfico.
Devem ser contemplados os atrasos t05 a t08.

COM VARIADOR DE FREQUÊNCIA
No caso de dispor de um variador de frequência, este modula a potência dos ventiladores entre 0% e 100%.

F01 F01

F06
4

F06
4

Funcionamento
direto (C7=0)

Funcionamento 
inverso (C7=1)

Ventilador 4 ON

Ventilador 3 ON

Ventilador 2 ON

Ventilador 1 ON

Largura de banda (F06)Largura de banda (F06)

Pressão na sonda 2

Ve
nt

ila
do

re
s 

at
iv

os

Funcionamento
direto (C7=0)

Funcionamento 
inverso (C7=1)

Ventiladores a 100%

Ventiladores a 0%

Largura de banda (F06)Largura de banda (F06)
Pressão na sonda 2
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tê

nc
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 n
os

ve
nt

ila
do

re
s

F01 F01
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Modo zona neutra
SEM VARIADOR DE FREQUÊNCIA
Neste modo, é definida uma zona neutra delimitada sob o Set Point menos a largura de banda e sobre o Set Point 
mais a largura de banda. Enquanto a leitura da sonda 2 estiver nessa zona, nenhum ventilador é ligado ou desligado.

Se o limite superior for ultrapassado, o controlador ativa os ventiladores separados pelo tempo definido no parâme-
tro t07 (linha vermelha) até regressar à zona neutra.
Se o limite inferior for ultrapassado, o controlador desativa os ventiladores separados pelo tempo definido no parâ-
metro t08 (linha verde) até regressar à zona neutra. 

Para desativar um ventilador, deve ter decorrido o tempo t05 e o tempo t06 define o tempo mínimo entre arranques 
de um mesmo ventilador.

SP+F06

SP-F06

SP

t07 t07

t08 t08F01 F01Funcionamento
direto (C7=0)

Funcionamento 
inverso (C7=1)

Ventilador 4 ON

Límite superior

Límite inferior

Zona neutra

Ventilador 3 ON

Ventilador 2 ON

Ventilador 1 ON

Pressão na sonda 2

Ve
nt

ila
do

re
s
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COM VARIADOR DE FREQUÊNCIA
O funcionamento é igual ao ponto anterior, mas modulando a potência dos ventiladores através do variador enquan-
to estiver na zona neutra a utilizar um controlo PID. 
Próximo do limite superior, os ventiladores trabalham na sua capacidade máxima e, se esse limite for ultrapassado, 
a capacidade mantém-se no máximo até voltar a entrar na zona neutra.
Próximo do limite inferior, os ventiladores trabalham na sua capacidade mínima e, se esse limite for ultrapassado, 
param até entrarem de novo na zona neutra, momento esse que voltam a ativar-se na sua capacidade mínima.

Condensação flutuante
O controlador modula o Set Point de evaporação tendo em conta a temperatura ambiente (requer a ligação da sonda 
3) e a potência dos compressores.
Este tipo de controlo melhora o COP (relação entre potência frigorífica e potência elétrica consumida) e, por conse-
guinte, aumenta o rendimento energético da instalação.

Este modo só é válido se os ventiladores do condensador forem controlados, com ou sem variador de 
frequência.

SP+E06

SP-E06

SP

100 %

100 %

0 %

OFF
(R1 OFF)

Límite superior

Tempo

Pres / Temp (Sonda 2)

Es
ta

do
 d

o 
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ria
do

r

Límite inferior

ZONA
NEUTRA
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Alarmas

IMPORTANTE: Os alarmes que provocam a paragem de compressores e ventiladores fá-lo-ão sequen-
cialmente com 5 minutos de atraso entre as paragens.

ALARME DE ALTA E BAIXA PRESSÃO POR ENTRADA DIGITAL
Ao ser ativada a entrada digital I5 ou I6, no ecrã aparece a mensagem «HPA» (alta) ou «LPA» 
(baixa), o relé do alarme é ativado (se estiver disponível) e os compressores param. 
Se o alarme for de baixa pressão, os ventiladores param; se for de alta pressão, os ventiladores 
ativam-se independentemente do parâmetro F07.
Se o motivo do alarme desaparece, a instalação retoma o seu funcionamento normal.
O parâmetro A09 define o número de alarmes de alta pressão permitidos por hora. No caso 
deste valor ser ultrapassado, e uma vez desaparecido o motivo do alarme, o equipamento deve rearmar-se manual-
mente, premindo a tecla Q, para que volte ao seu funcionamento normal.
É necessário que os parâmetros I07 ou I08 sejam configurados em 0 ou 1.
Quando as leituras regressam aos valores normais, o relé do alarme desativa-se mas o indicador R permanece aceso 
até premir a tecla Q.

ALARME DE ALTA E BAIXA PRESSÃO POR SONDAS 1 E 2
Se a leitura na sonda 1 alcançar o valor configurado no parâmetro A03, aparece no ecrã a mensa-
gem «ALL» (baixa pressão), o relé de alarme é ativado (se estiver disponível) e os compressores e 
ventiladores param.
O diferencial deste alarme é estabelecido pelo parâmetro A04.
Se a leitura na sonda 1 alcançar o valor configurado no parâmetro A05, aparece no ecrã a mensa-
gem «ALH» (alta pressão), o relé de alarme (se estiver disponível) e os ventiladores são ativados e 
os compressores param.
O diferencial deste alarme é estabelecido pelo parâmetro A06.
Quando as leituras regressam aos valores normais, o relé do alarme desativa-se mas o indicador R permanece aceso 
até premir a tecla Q.

ALARMES DE PROTEÇÕES
Se uma das proteções térmicas saltar (entradas digitais I1 a I5, segundo configuração), aparece no 
ecrã a mensagem At1 ... At5, o elemento associado (compressor ou ventilador) para e o relé de 
alarme ativa-se (se estiver disponível).
Uma vez rearmada a proteção, a instalação retoma o seu funcionamento normal, mas o relé de alarme permanece 
ativo até premir a tecla Q.

ALARME EXTERNO SEVERO
Ao ser ativada a entrada digital configurada como alarme externo severo (I07 ou I08=4), o ecrã 
apresenta a mensagem «AES», os compressores e ventiladores param e o relé de alarme é ativado.
Se o motivo do alarme desaparece, a instalação retoma o seu funcionamento normal, mas o indica-
dor R permanece aceso até premir a tecla Q.

ERRO NA SONDA 1, 2 ó 3
Se ocorrer um erro nas sondas 1, 2 ou 3 (desconexão, corte ou sonda fora do limite), o ecrã apresen-
ta a mensagem «E1», «E2» ou «E3» respetivamente, o relé de alarme é ativado e os compressores 
e ventiladores passam a funcionar segundo os parâmetros A01 e A02.
Se o motivo do alarme desaparece, a instalação retoma o seu funcionamento normal, mas o indicador R permanece 
aceso até premir a tecla Q.

ALARME DE PUMP DOWN PARADA POR TEMPO
Se durante o pump down, decorre o tempo máximo configurado em E09 antes de alcançar o valor 
de paragem determinado em E08, a última etapa é interrompida e surgirá a mensagem «PdA». 
Não ativa o relé de alarme.

PRES

TEMP

PRES

TEMP

PRES

TEMP

PRES

TEMP

PRES

TEMP

PRES

TEMP
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Atrasos de alarmes
Estes atrasos evitam mostrar determinados alarmes, ao mesmo tempo que permitem à instalação recuperar o funcio-
namento normal após determinados eventos.

•	 Atrasos na colocação em funcionamento (A08):  Atrasa a ativação dos alarmes ao receber a alimentação 
(colocação em funcionamento ou após uma falha na alimentação elétrica). Tal permite arrancar a instalação 
evitando estados de alarme contínuos.

•	 Atraso de alarmes (A07): Atrasa a ativação de alarmes de alta e baixa pressão (A03 e A05) desde que sejam 
alcançados os valores programados.

•	 Atraso na ativação de alarmes por entrada digital 5 (I09): Atrasa a ativação de alarmes ativados por entrada 
digital 5. O tipo de alarme a ativar depende da configuração do parâmetro I07. Não tem efeito se o parâmetro 
I07 for configurado em 2 (Alarme térmico).

•	 Atraso de ativação de alarmes por entrada digital 6 (I10): Atrasa a ativação de alarmes ativados por entrada 
digital 6. O tipo de alarme a ativar depende da configuração do parâmetro I08. Não tem efeito se o parâmetro 
I08 for configurado em 2 (Alarme térmico).

Desconexão remota
Esta função permite parar/iniciar a regulação por um sinal externo através da entrada digital 5 ou 6.
A entrada digital 5 ou 6 deve ser configurada como desconexão remota (I07 ou I08=5).
Ao parar ou iniciar a regulação, os compressores/etapas e ventiladores param ou arrancam respeitando as tempori-
zações estabelecidas nos parâmetros t01 a t08.

Conectividad
O modelo AKO-D14545-C dispõe de uma porta para a ligação de dados RS485 (MODBUS), que permite a gestão 
remota através de gateway AKO XaviP Edge e da plataforma akonet.cloud.
Deverá ser atribuída uma direcção diferente a cada equipamento dentro de uma mesma rede; esta direcção é defi-
nida através do parâmetro b20.
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Configuração de parâmetros
Através do menu de programação poderá configurar os diferentes parâmetros para adaptar o funcionamento do 
controlador às necessidades da instalação.

Menu de programação
Permite alterar os parâmetros de funcionamento do equipamento.
Para aceder ao menu de programação, prima a tecla SET durante 10 segundos ou até aparecer no visor a mensagem 
“PrG”.

IMPORTANTE: Se a função do código de acesso tiver sido configurada, será solicitada a introdução 
do código programado em L5. Se o código introduzido não estiver correto, o equipamento voltará a 
apresentar a temperatura.

Após 20 segundos sem tocar em nenhuma tecla, o equipamento voltará ao nível anterior. Se estiver no nível 3 as 
alterações não serão guardadas.
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Parâmetros
Os parâmetros de funcionamento do equipamento estão organizados em diferentes grupos ou famílias, segundo a 
função. A coluna Def. indica os parâmetros por defeito gravados na fábrica. 
Os valores de pressão apresentados na tabela são expressos em bar e os de temperatura em ºC. Se durante o assis-
tente escolher outro conjunto de unidades (Parâmetro C09), o equipamento efetuará a conversão automaticamente.

IMPORTANTE: C01, C02, C04, C05, C06, C08 e C09 são parâmetros apenas de leitura, editáveis 
unicamente através do assistente INI.

Nível 1.- CONFIGURAÇÃO DA INSTALAÇÃO

N
ível 2 Descrição Unid. Min. Def. Max.

C01 Número de compressores totais (com ou sem regulador) - - -

C02 Número de etapas por compressor - - -

C03
Polaridade do contacto de redução de capacidade
0=Ativa ao fechar contacto; 1=Ativa ao abrir contacto

0 0 1

C04 Compressor 1 com regulador de frequência 0=Não; 1=Sim - - -

C05 Número de ventiladores totais (Com regulador considera‑se apenas 1 ventilador) - - -

C06 Tipo de controlo dos ventiladores  0=ON/OFF;  1=Regulador de frequência - - -

C07 Tipo de funcionamento 0=Direto; 1=Inverso 0 0 1

C08

Tipo de gás refrigerante: 	 0=R404A	 1=R134A	 2=R407A	 3=R407F	 4=R410A	 5=R450A	
6=R513	 7=R744	 8=R449A	 9=R290	 10=R32	 11=R448A	 12=R1234ze	 13=R23	
14=R717	 15=R407C	 16=R1234yf	 17=R22	 18=R454C	 19=R455A	 20=R507A	 21=R515B	
22=R452A	 23=R452b	 24=R454A	 25=R12	 26=R114	 27=R142B	 28=R170	 9=401A	
30=R402A	 31=R407B	 32=R413A	 33=R417A	 34=R422A	 35=R422D	 36=R427A	 37=R438A	
38=R500	 39=R502	 40=R503	 41=R600	 42=R600A

C09
Unidades de visualização (Primária-Secundária)	 0=bar-ºC	 1=psi-ºF
2=psi-ºC	 3=bar-ºF	 4=ºC-bar	 5=ºF-psi	 6=ºC-psi	 7=ºF-bar

- - -

C10 Tipo de saída dos reguladores de frequência  0=4-20 mA; 1=0-10 V 0 0 1

InI Indica a configuração escolhida no assistente (Só de leitura) - - -

EP Saída para o nível 1

Nível 1.- CONFIGURAÇÃO DE EVAPORAÇÃO
N

ível 2 Descrição Unid. Min. Def. Max.
E01 Ponto de ajuste de pressão/temperatura de evaporação (Set Point) bar E03 5 E02

E02
Bloqueio superior do ponto de ajuste de evaporação 
(Não se poderá fixar com um valor superior a este)

bar E03 65 65

E03
Bloqueio inferior do ponto de ajuste de evaporação 
(Não se poderá fixar com um valor inferior a este)

bar -0.7 -0.7 E02

E04
Tipo de rotação dos compressores:	 0=Oscilado, em função do tempo de funcionamento
	 1=Sequencial (o último a entrar é o primeiro a sair)

0 0 1

E05 Tipo de controlo dos compressores: 0=Zona neutra; 1=Proporcional 0 0 1

E06 Largura de banda de regulação da evaporação bar 0.0 2.0 50

E07 Tempo integral (PID controlo regulador) seg. 2 5 10

E08 Valor de paragem para pump down (Se C07=0) bar -0.7 0.1 65

E09 Tempo máximo de pump down (Se C07=0) (0= Desativada) seg. x10 0 0 255

EP Saída para o nível 1

* Em função do tipo de controlo dos compressores: Proporcional=E01; Zona neutra=E01-E06.
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Nível 1.- CONFIGURAÇÃO DE CONDENSAÇÃO

N
ível 2 Descrição Unid. Min. Def. Max.

F01 Ponto de ajuste de pressão/temperatura de condensação (Set Point) bar F03 14 F02

F02
Bloqueio superior do ponto de ajuste de condensação
(Não se poderá fixar com um valor superior a este)

bar F03 65 65

F03
Bloqueio inferior do ponto de ajuste de condensação 
(Não se poderá fixar com um valor inferior a este)

bar -0.7 -0.7 F02

F04
Tipo de rotação dos ventiladores:	 0=Oscilado, em função do tempo de funcionamento
	 1=Sequencial (o último a entrar é o primeiro a sair)

0 1 1

F05 Tipo de controlo dos ventiladores: 0=Zona neutra; 1=Proporcional 0 0 1

F06 Largura de banda de regulação da condensação bar 0.0 2.0 50

F07 Parar ventiladores ao parar compressores  0=Não; 1=Sim 0 0 1

F08 Condensação flutuante 0=Não; 1=Sim 0 0 1

F09 Tempo integral (PID controlo regulador) seg. 2 5 10

F10 Valor mínimo do ponto de ajuste de condensação flutuante ( Ver nota 1) ºC -50 28 99.9

F11 Delta de temperatura do condensador ºC 6 12 20

EP Saída para o nível 1

Nível 1.- CONFIGURACIÓN DE SONDAS

N
ível 2 Descrição Unid. Min. Def. Max.

P01 Seleção do tipo de sondas 0=4-20 mA; 1=0.5 - 4.5 V; 2=NTC 0 1 2

P02
Sonda a visualizar 0=Sonda 1 (Aspiração); 1=Sonda 2 (Descarga); 
2=Sondas 1 e 2 em carrossel

0 0 2

P03 Valor  4 mA / 0.5 V (Segundo P01) sonda 1 bar -60 -1 65

P04 Valor  20 mA / 4.5 V (Segundo P01) sonda 1 bar -60 9 65

P05 Calibração da sonda 1 (Offset) bar -20 0 20

P06 Valor  4 mA / 0.5 V (Segundo P01) sonda 2 bar -60 0 65

P07 Valor  20 mA / 4.5 V (Segundo P01) sonda 2 bar -60 34 65

P08 Calibração da sonda 2 (Offset) bar -20 0 20

P09 Calibração da sonda de temperatura exterior para condensação flutuante ºC -20 0 20

EP Saída para o nível 1

Nota 1:  Calcula‑se o valor equivalente em pressão em função do gás refrigerante definido no assistente.
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Nível 1.- CONFIGURAÇÃO DE ENTRADAS DIGITAIS

N
ível 2 Descrição Unid. Min. Def. Max.

I01 Polaridade entrada digital 1 (Térmica etapa 1): 0=Ativa ao fechar contacto; 1=Ativa ao abrir contacto 0 0 1

I02 Polaridade entrada digital 2 (Térmica etapa 2): 0=Ativa ao fechar contacto; 1=Ativa ao abrir contacto 0 0 1

I03 Polaridade entrada digital 3 (Térmica etapa 3): 0=Ativa ao fechar contacto; 1=Ativa ao abrir contacto 0 0 1

I04 Polaridade entrada digital 4 (Térmica etapa 4): 0=Ativa ao fechar contacto; 1=Ativa ao abrir contacto 0 0 1

I05 Polaridade entrada digital 5: 0=Ativa ao fechar contacto; 1=Ativa ao abrir contacto 0 0 1

I06 Polaridade entrada digital 6: 0=Ativa ao fechar contacto; 1=Ativa ao abrir contacto 0 0 1

I07
Função da entrada digital 5:	 0=Alarme baixa pressão	 1=Alarme alta pressão
	 2=Alarme térmico etapa 5	 3=Sonda de temperatura ambiente	 4=Alarme externo
	 5=Desligar remotamente ON-OFF	 6=Variação do Set Point de aspiração (E01) (Ver nota 2)

0 0 6

I08
Função da entrada digital 6:	 0=Alarme baixa pressão	 1=Alarme alta pressão
	 2=Alarme térmico etapa 5	 3=Sonda de temperatura ambiente	 4=Alarme externo
	 5=Desligar remotamente ON-OFF	 6=Variação do Set Point de aspiração (E01) (Ver nota 2)

0 1 6

I09 Atraso de ativação da entrada digital 5 (Não se aplica se I07=2) 0 0 255

I10 Atraso de ativação da entrada digital 6 (Não se aplica se I08=2) 0 0 255

I11 Variação do Set Point de evaporação (Novo Set Point= E01+I11) (Ver nota 2) -20 0 20

I12 Duração da variação do Set Point de evaporação (Ver nota 2) 0 0 255

EP Saída para o nível 1

Nível 1.- CONFIGURAÇÃO DE TEMPORIZAÇÕES

N
ível 2 Descrição Unid. Min. Def. Max.

t01 Tempo mínimo de funcionamento de um compressor seg. x10 1 2 999

t02 Tempo mínimo de desconexão de um compressor ** seg. x10 1 2 999

t03 Tempo de atraso entre o arranque de um compressor/etapa e o seguinte seg. 1 30 999

t04 Tempo de atraso entre a paragem de um compressor/etapa e o seguinte seg. 1 10 999

t05 Tempo mínimo de funcionamento de um ventilador seg. x10 1 1 999

t06 Tempo mínimo de desconexão de um ventilador seg. x10 1 1 999

t07 Tempo de atraso entre o arranque de um ventilador e o seguinte seg. 1 2 999

t08 Tempo de atraso entre a paragem de um ventilador e a seguinte seg. 1 2 999

EP Saída para o nível 1

Nota 2: Caso se ativem simultaneamente a economia de energia e a variação do Set Point por entrada digital, 
prevalecerá sempre a variação do Set Point por entrada digital.

** No caso de o compressor dispor de variador, este tempo é reduzido para metade.
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Nível 1.- CONFIGURAÇÃO DE PROTEÇÕES E ALARMES

N
ível 2 Descrição Unid. Min. Def. Max.

A01 Número de etapas de compressor ativas com erro na sonda 1 0 0 ***

A02 Número de ventiladores ativos ou % de regulador com erro na sonda 2
Sem regulador 0 C05 C05

Com regulador 0 100% 100%

A03 Alarme de baixa pressão em sonda 1 bar -0.7 0 65

A04 Diferencial do alarme de baixa pressão bar 0.1 1.0 20

A05 Alarme de alta pressão em sonda 2 bar -0.7 20 65

A06 Diferencial do alarme de alta pressão bar 0.1 1.0 20

A07 Atraso de alarmes desde que se regista o valor seg. 0 60 999

A08 Atraso de alarmes de temperatura na colocação em funcionamento. seg. 0 0 255

A9
Limite alarmes de alta pressão (por entrada digital) por hora sem rearmamento 
manual. (Se I07 ou I08=1) (0=desativado) 
Ultrapassado o limite, será necessário rearmamento manual para cada novo alarme.

0 0 255

EP Saída para o nível 1

Nível 1.- CONTROLO ACESSO E INFORMAÇÃO

N
ível 2 Descrição Unid. Min. Def. Max.

b20 Direção para equipamento com comunicação 1 1 255

b21 Velocidade de comunicação:  0:9600 bps;  1:19200 bps; 2:38400 bps; 3:57600 bps 0 0 3

L5 Código de aceso (Password) 0 0 999

PU Versão do programa - - -

Pr Revisão 1 - -

Psr Sub-revisão de programa (Informação) - - -

EP Saída para o nível 1

Nível 1.- TEMPOS DE FUNCIONAMENTO
N

ível 2 Descrição Unid. Min. Def. Max.
c1 Apresenta o tempo de funcionamento do compressor ou ventilador 1 horas x10 - - -

c2 Apresenta o tempo de funcionamento do compressor ou ventilador 2 horas x10 - - -

c3 Apresenta o tempo de funcionamento do compressor ou ventilador 3 horas x10 - - -

c4 Apresenta o tempo de funcionamento do compressor ou ventilador 4 horas x10 - - -

c5 Apresenta o tempo de funcionamento do compressor ou ventilador 5 horas x10 - - -

EP Saída para o nível 1

*** O n.º de etapas depende da configuração escolhida no assistente.
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Limites e valores por defeito dos parâmetros de pressão e de temperatura 
segundo unidades.
A tabela seguinte apresenta os valores por defeito e os limites dos parâmetros de pressão e de temperatura segundo 
as unidades de visualização definidas através do parâmetro C09 durante o início rápido (Página 5).

MÍNIMO Valor por DEFEITO MÁXIMO

Pressão Temp. Pressão Temp. Pressão Temp.

bar ºC bar ºC bar ºC

E01 E03 5 5 E02

E02 E03 65 99.9 65 99.9

E03 -0.7 -50 -0.7 -50 E02

E06 0.0 2 2 50 50

E08 -0.7 -50 0.1 -30 * *

F01 F03 14 32 F02

F02 F03 65 99.9 65 99.9

F03 -0.7 -50 -0.7 -50 F02

F06 0.0 2 2 50 50

F10 N.A. -50 N.A. 28 N.A. 99.9

F11 N.A. 6 N.A. 12 N.A. 20

P03 -60 -50 -1 -50 65 300

P04 -60 -50 9 300 65 300

P05 -20 -20 0 20 20

P06 -60 -50 0 -50 65 300

P07 -60 -50 34 300 65 300

P08 -20 -20 0 20 20

P09 N.A. -20 N.A. 0 N.A. 20

I11 -20 -20 0 20 20

A03 -0.7 -50 0 -40 65 99.9

A04 0.1 0.1 1 1 20 20

A05 -0.7 -50 20 45 65 99.9

A06 0.1 0.1 1 1 20 20

* Em função do tipo de controlo dos compressores: Proporcional=E01; Zona neutra=E01-E06.
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Especificações técnicas
Alimentação.................................................................................................................... 90-240 V~ 50/60 Hz 7VA
Tensão máxima nos circuitos MBTS.................................................................................................................. 20 V
Entradas................................................................................................2 entradas analógicas + 6 entrada digitais
Relés R1 a R4..................................................................................................... (EN60730-1: 5(4) A 250 V~ SPST)
Relé R5.............................................................................................................  (EN60730-1: 5(4) A 250 V~ SPDT)
N.º de operações dos relés..................................................................................... EN60730-1: 100.000 operações
Tipos de sondas.............................................................................................................................NTC AKO-149xx
............................................................................................................................................................... 4-20 mA
..................................................................................................................................................0-5 V ratiométrica
Intervalo de medida	 NTC......................................................................... -50,0 ºC a +99,9 ºC (-58,0 ºF a 211 ºF)
	 4-20 mA / 0.5 - 4.5 V.......................................................................................... -60 a 999
Resolución	 NTC.................................................................................................................... 0.1 ºC (0.1 ºF)
	 4-20 mA / 0.5 - 4.5 V	 -99.9 a 99.9..................................................................................0.1
		  ≤-100  /  ≥ 100................................................................................1
Precisão termométrica do equipamento (S1/S2)	 NTC.................................................................................± 1 ºC
	 4-20 mA......................................................................... ± 1 %
	 0.5 - 4.5 V...................................................................... ± 1 %
Ambiente de trabalho...............................................................................................-10 a 50 ºC, humidade <90 %
Ambiente de armazenamento...................................................................................-30 a 70 ºC, humidade <90 %
Grau de proteção da parte frontal.................................................................................................................... IP65
Fixação....................................................................................................................... Modular mediante fixadores
Dimensões orifício painel......................................................................................................................71 x 29 mm
Dimensões da parte frontal...................................................................................................................79 x 38 mm
Profundidade.............................................................................................................................................. 61 mm
Conexões: ................................................................. Terminais de parafuso para cabos de até 2,5 mm2 de secção
Classificação dispositivo de controlo: De montagem incorporada, de característica de funcionamento automático 
ação Tipo 1.B, para utilização em situação limpa, suporte lógico (software) classe A e funcionamento contínuo. Grau 
de poluição 2 s/ UNE‑EN 60730‑1.
Duplo isolamento entrada alimentação, circuito secundário e output do relé.
Tensão atribuída de impulso........................................................................................................................ 2500 V
Temperatura do ensaio da esfera de pressão:	 Partes acessíveis................................................................. 75 ºC
	 Partes que posicionam elementos ativos............................ 125 ºC
Tensão e corrente declarados pelos ensaios de EMC:...........................................................................207 V, 17 mA
Corrente de ensaio de supressão de radiointerferências...............................................................................270 mA
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Dimensões
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AKO ELECTROMECÁNICA , S.A.
Avda. Roquetes, 30-38
08812 • Sant Pere de Ribes.
Barcelona • Spain

www.ako.com

Reservamo-nos o direito de fornecer materiais que podem divergir ligeiramente dos materiais descritos nas nossas Fichas Técnicas. 
Informações actualizadas no nosso website.
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